
Исправление проблемы несовместимости модемов модем iRZ MC52iT/MG21 с 
программой опроса тепловычислителей ПРОЛОГ от компании Логика. 

 

Проблема: 

Для опроса удаленных тепловычислителей используется программа ПРОЛОГ (Логика). К 

компьютеру, с которого производится опрос тепловычислителей подключен модем iRZ MC52iT/MG21. 

После окончания опроса удаленного тепловычислителя модем не разрывает соединение. 

 

Решение: 
Перед началом эксплуатации модема, при его настройке,  требуется подать АТ-команду с помощью 

любой терминальной программы. Команда AT&C0. Модем при этом ответит ОК. А затем сохранить 

сделанные настройки командой AT&W. 

 


